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免震装置の大臣認定不適合品の使用について 

 

 

１ 概要 

県立中央病院に、国の基準を満たしていない可能性があるカヤバシステムマシ

ナリー（株）製の免震オイルダンパーが使用されていることが判明した。 

  なお、実際に国の基準を満たしているかについては、現在、調査中と聞いてい

る。 

 

２ 対応 

県立中央病院を建設した大成建設（株）に対して、早急に調査を行い、不適合

なダンパーがあれば、直ちに交換するよう強く申し入れた。 

 


